
水　質　検　査　報　告　書 R0409372

備　　考：

試 料 名： 浄水器40,000ℓ通過後　（㈱環境分析技術センター分析室内流し台浄水器設置）
採 取 者： 宮原　[所属]㈱環境分析技術センター 採取日時： 2022年6月10日

採取事項： 水温：25.1℃

2022年6月10日

検査項目 結果 単位 定量下限値 基準値

2022年6月28日

株式会社NKE 殿

にご依頼されました試料の検査結果は下記のとおりです。

福岡県建築物飲料水水質検査業 登録第86号
〒818‐0043福岡県筑紫野市むさしヶ丘1-23-16
(TEL) 092-929-4122  (FAX) 092-929-4144

株式会社 環境分析技術センター

一般細菌 0 個/ml - 100個/ml以下

大腸菌 不検出 - - 検出されないこと

カドミウム及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.0003 0.003mg/L以下

水銀及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.00005 0.0005mg/L以下

セレン及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

鉛及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

ヒ素及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

六価クロム化合物 定量下限値未満 mg/L 0.002 0.02mg/L以下

亜硝酸態窒素 定量下限値未満 mg/L 0.004 0.04mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0.35 mg/L 0.05 10mg/L以下

フッ素及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.08 0.8mg/L以下

ホウ素及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.1 1.0mg/L以下

四塩化炭素 定量下限値未満 mg/L 0.0002 0.002mg/L以下

1,4-ジオキサン 定量下限値未満 mg/L 0.005 0.05mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-
ジクロロエチレン

定量下限値未満 mg/L 0.004 0.04mg/L以下

ジクロロメタン 定量下限値未満 mg/L 0.002 0.02mg/L以下

テトラクロロエチレン 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

トリクロロエチレン 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

ベンゼン 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

塩素酸 0.08 mg/L 0.06 0.6mg/L以下

クロロ酢酸 定量下限値未満 mg/L 0.002 0.02mg/L以下

クロロホルム 0.017 mg/L 0.001 0.06mg/L以下

ジクロロ酢酸 定量下限値未満 mg/L 0.003 0.03mg/L以下

ジブロモクロロメタン 0.001 mg/L 0.001 0.1mg/L以下

臭素酸 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.01mg/L以下

総トリハロメタン 0.026 mg/L 0.001 0.1mg/L以下

トリクロロ酢酸 定量下限値未満 mg/L 0.003 0.03mg/L以下

ブロモジクロロメタン 0.008 mg/L 0.001 0.03mg/L以下

ブロモホルム 定量下限値未満 mg/L 0.001 0.09mg/L以下

ホルムアルデヒド 定量下限値未満 mg/L 0.008 0.08mg/L以下

亜鉛及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.1 1.0mg/L以下

アルミニウム及びその化合物 0.07 mg/L 0.02 0.2mg/L以下

鉄及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.03 0.3mg/L以下

銅及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.1 1.0mg/L以下

ナトリウム及びその化合物 9.7 mg/L 0.1 200mg/L以下

マンガン及びその化合物 定量下限値未満 mg/L 0.005 0.05mg/L以下

塩化物イオン 13 mg/L 1 200mg/L以下

カルシウム,マグネシウム等(硬度) 48 mg/L 1 300mg/L以下

蒸発残留物 110 mg/L 10 500mg/L以下

陰イオン界面活性剤 定量下限値未満 mg/L 0.02 0.2mg/L以下

ジェオスミン 定量下限値未満 mg/L 0.000001 0.00001mg/L以下

2-メチルイソボルネオール 定量下限値未満 mg/L 0.000001 0.00001mg/L以下

非イオン界面活性剤 定量下限値未満 mg/L 0.005 0.02mg/L以下

フェノール類 定量下限値未満 mg/L 0.0005 0.005mg/L以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.8 mg/L 0.3 3mg/L以下

pH値 7.6（22℃） - - 5.8以上8.6以下

味 異常なし - - 異常でないこと

臭気 異常なし - - 異常でないこと

色度 定量下限値未満 度 1 5度以下

濁度 定量下限値未満 度 0.2 2度以下

残留塩素 定量下限値未満 mg/L 0.1
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備考： 上記検査項目については、水質基準に適合

定量下限値未満とは、測定可能な最低濃度(定量下限値)を下回ることをいう


